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 第２章では、本研究の遂行に適した合金を選定するため Ni-Mn-Ga 系合金のマルテンサイト変態挙動の組成依存性
を調べた。その結果より、Ni2MnGa（10M）、Ni2.02Mn1.09Ga0.89（14M）、Ni2.14Mn0.92Ga0.94（2M）を選定した。 
 第３章では、第２章で選定した３種類の合金を用いて、磁場によるバリアント再配列挙動に及ぼす温度の影響につ
いて調べた。10M ではすべての温度領域、14M では限られた温度領域（280 K 以上）において再配列が起こること
がわかった。一方、2M ではすべての温度領域において再配列が起こらないことがわかった。また、バリアント再配
列が開始する磁場 Hs は温度の上昇と伴に減少することがわかった。 
 第４章では、バリアント再配列挙動に及ぼす磁場印加方向の影響を 10M の 77 K において調べた。[111]P 方向の磁
場では再配列起きないが、[001]P から [011]P の間の任意の方向の磁場では再配列が起こることがわかった。 
 第５章では、Ni2MnGa 多結晶（10M）において磁場によるバリアント再配列挙動の調査を行い、Ni2MnGa 多結晶
では温度によらず再配列はほとんど起きないことがわかった。 
 第６章では、第３章で用いた３種類のマルテンサイトの一軸結晶磁気異方性定数 Ku ならびに双晶界面移動に必要
な剪断応力 τreq を測定し、その結果を述べた。 
 第７章では磁場によるバリアント再配列が起こる条件を数式化し、その妥当性を第３章から第５章で得られた磁場
によるバリアント再配列挙動を定量的に説明することにより示した。すなわち、磁場下においてバリアント間に磁気
的なエネルギー差∆Umag（≦|Ku|）が生じたときに双晶界面上に磁気的な剪断応力 τmag（＝∆Umag/s、ただし s は双
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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 




[001]P（P は母相を示す）方向に磁場を印加することにより調査している。その結果、Ni2MnGa 合金に生成する 10M
相ではマルテンサイト変態温度以下のすべての温度領域でバリアント再配列が可能であること、Ni2.02Mn1.09Ga0.89 合
金に生成する 14M 相では限られた温度領域（280 K 以上、変態温度以下の範囲）においてのみ再配列が起きること、
Ni2.14Mn0.92Ga0.94 合金に生成する 2M 相ではすべての温度領域において再配列が起きないことを明らかにしている。
また、10M 相ならびに 14M 相においてバリアント再配列が開始する磁場 Hs は温度の上昇とともに減少することを
明らかにしている。 





晶変形応力 τreq の温度依存性を上記の 10M、14M、2M 相について初めて系統的に求めている。 
⑷磁場印加によるバリアント再配列が起きる条件を数式化し、その数式により上記⑴、⑵に示した結果が定量的に説
明できることを示している。すなわち、磁場下においてバリアント間に磁気的なエネルギー差∆Umag が生じたときに
双晶界面上に働く剪断応力 τmag＝∆Umag/s を評価し、その値を双晶変形応力 τreq と比較をしている。その結果、τmag
≧τreq の条件が満足されたときにのみ磁場印加によるバリアント再配列が起きることを明確にしている。 
 以上のように、本論文は Ni-Mn-Ga 強磁性形状記憶合金において磁場によりバリアント再配列が起きるための条件
を数式化し、その妥当性を確かめることにより、磁場によるバリアント再配列機構を明確にしたものである。したが
って、学術的にもまた、強磁性形状記憶合金を工業的に利用する上でも、極めて重要な知見を含んでおり、材料工学
の発展に寄与するところが大きい。 
 よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
